
แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซือ่โครงการ ขออบมุต่จดัซือ้เครือ่งระบบไฟฟา้สำรอง (ธ6ท6โ3บ0โ) ขนาด ๕๐๐ XV สำหรบัอาคาร ขสมก. ๖ ข้ัน 
และหอ้งดาตา้เซน็เตอร ์พรอ้มตดิตัง้

๒. หนว่ยงานเจา้ของโครงการ สำนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ารขนสง่มวลขนกรุงเทพ
๓. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร เปน็เงนิ ๕ ,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่บาทถว้น)

( .̂
รวมภาษมีลูคา่เพิม่

วนัทีก่ำหนดราคากลาง(ราคาอา้งองิ) -?..๔*1 น ่̂  ฒ
เปน็เงิน ๕ ,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่บาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 

๕. แหลง่ทีม่าของราคากลาง (ราคาอา้งองิ) เนือ่งจากสบืราคากลาง จากบญัขรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ลำดบัที่
๗.๒.๑๐ เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์แฮม (XV) มแีต'ราคาเครือ่งแตไ่มร่วมราคาคา่ตดิตัง้และอปุกรณ ์
เพิม่เตมิทีจ่ำเปน็ จงึสบืราคาจากทอ้งตลาดจำนวน ๓ บริษทั ได้แก่ 
๕.๑ บริษทั มลัตเิฟส คอรเ์ปอเรขัน้ จำกดั
๕๒ บริษทั เอซเ็ค พาวเวอร ์ เอน็จเินยีริง่ จำกดั
๕.๓ บริษทั มอร์นิง่ เทค จำกดั

๖. รายซือ่เจา้หนา้ทีผู่ก้ำหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ)
๖.๑ นายวนิยั 
๖.๒ นางวันวิสา 
๖.๓ นายประเสรฐิ 
๖.๔ นางอมรรตัน ์
๖.๕ นายยงยฑุธ 
๖.๖ นายสรุเฃษฐ ์
๖.๗ นายปยิะสทิธี้

สะอ๊ิ
พนิจิพรประภา 
ฃนุเภา 
แสงบัวผัน 

พันธ์สวัสด้ี 
เลีย้งหลํา่ 
พูลสุข



ขอบเขตเครื่องระบบไฟฟ้าสำรอง ((วิ6ก6โล*๐โ) ขนาด ๕๐0 V̂ 
สำหรับอาคาร ขสมก. ๖  ข้ัน และห้องดาค้าเข็นเตอร์พร้อมติดตั้ง 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๑. ความเป็นมา
องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ (ฃสมก.)ไดป้รบัปรงุหอ้ง เวลไ:ลนิ6 กไโ6โ ใหม ่ แตย่งัไมม่รีะบบไฟฟา้สำรอง 

จงีมคีวามประสงคจ์ะดำเนนิการจดัหาระบบไฟฟา้สำรองสำหรบัหอ้ง 03*3 นิธท*6โ ซ ึง่เป น็ ศนู ยก์ลาง 
ของระบบและมคีวามสำคญั ยงิในการสนบัสนนุใหร้ะบบสารสนเทศขององคก์าร สามารถทำงานได ้
อยา่งตอ่เน ือ่งตลอดเวลา เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารระบบสารสนเทศ เพ ือ่บรูณาการระบบ 
สารสนเทศใหส้ามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลาและตอ่เนือ่งรองรบัการขยายตวัดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัตามนโยบาย 
รัฐบาล

ดงันัน้ เพ ือ่ใหก้ารใชง้านระบบสารสนเทศเปน็ไปอยา่งตอ่เน ือ่งตลอดเวลารองรบัการทำงาน ยคุดจิทิลั 
(อ!?!ไ:ล!. ^?6) สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึจำเปน็ตอ้งจดัหาระบบไฟฟา้สำรอง ((วิ6 ก6 โล*0โ) 
สำหรับห้อง อลไ:ล นิ6 กไ:6โ และอาคารสำนกังาน 
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพือ่จดัหาระบบไฟฟา้สำรอง ((วิ6 ก6 โลไ:๐โ)พร้อมติดต้ัง สำหรับห้อง อลไล นิ6 กไ6โ
๒.๒ เพือ่ใหร้ะบบสารสนเทศ มปีระสทิธภิาพสามารถทำงานไดอ้ยา่งตอ่เน ือ่งและมคีวามทนัสมยัใน 

ยุคดจิิฑลั (0!?!ไ:ล1 /\?6) รองรบัแผนการทำงาน (8 8 0  ตามมาตรการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์
๒.๓ เพือ่ใหร้ะบบไฟฟา้หอ้ง อลไล นิ6 กไ:6โ และระบบสารสนเทศขององคก์ารมคีวามมัน่คงดา้นพลงังาน 

ไมก่อ่ให เ้กดิปญั หาดา้นไฟฟา้ดบัหรอืหยดุใหบ้รกิารระบบคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย สง่ผลกระทบตอ่ระบบ 
สารสนเทศ

๒.๔ เพือ่ใหร้ะบบไฟฟา้อาคาร ฃสมก. สำนกังานใหญ ่ มไีฟฟา้สามารถใชง้านอปุกรณส์ำนกังานไดอ้ยา่ง 
ตอ่เนือ่ง
๓. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องระบบไฟฟ้าสำรอง ((วิ6ก6โลไ:0 โ) ขนาด ๕๐๐ เพ 
สำหรับอาคาร ขสมก. ๖  ข้ัน และห้องดาค้าเข็นเตอร์พร้อมติดตั้ง

๓.๑ ความต้องการท่ัวไป
๓.๑ .๑  เปน็ขดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ขนดิต ูค้รอบเกบ็เสยืง ขบัดว้ยเครือ่งยนตด์เีซลสามารถผลติ 

กำลงัไฟฟา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๕๐๐ กิโล'โวลท์แอมป็ (เพ/บ ั๔๐๐ กโิลวตัต ์ (^พ)ในสว่นของ 
8กิ๓ 6 ก0ผ6โ ผลติจากโรงงานทีไ่ดม้าตรฐาน 150 ๙๐๐๑ และ 150 ๑๔๐๐๑ และ 150๔๕๐๐๑ โดยให้นำ 
เอกสารรบัรองมาแสดงในวนัทีเ่สนอราคาดว้ย

๓.๑.๒ เครือ่งยนตก์บัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ตดิตัง้อยูบ่นฐานเหลก็เดยีวกนั และมยีางหรอืสปรงิรองรบั 
ทีแ่ทน่เครือ่งกบัฐานเพือ่ลดการสัน่สะเทอืนพรอ้มนอ็ตยดึตวัแทน่เครือ่งกบัฐานรองรบัใหแ้นน่

๓.๑.๓ มสีวติซต์ดัตอนอตัโนมตั ิ (นิ!โ(ะน!ไ: 8โ63^6โ) เพ ือ่ปอังกนัระบบไฟฟา้แบบปรบัตัง้กระแสได ้
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๘๐๐ /VI มคีา่ เ0บ ไมน่อ้ยกวา่ ๓๖ เฬ

๓.๑.๔ อปุกรณท์ัง้หมดตอ้งเปน็ของใหม ่ ไมเ่คยใชง้านมากอ่น และโดยเฉพาะตวัเครือ่งยนตด์เีซลและ 
ตวัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ตอ้งเปน็รุน่ทีม่กีารผลติขึน้ในปจัจบุนั โดยพจิารณา ณ วนัทีเ่สนอราคา



๒

๓.๑.(ะ ผูเ้ลนอราคาตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจำหนา่ยในประเทศไทยใหเ้ปน็ผูเ้สนอ 
ราคาในสว่นของชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ สำหรบัโครงการขององคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ โดยตอ้งมอีะไหล ่
สำรอง พร้อมใหบ้ริการและสนบัสนนุได้ไมน่อ้ยกว่า ๔ ปี นบัจากวนัทีต่รวจรบังาน ทัง้นีจ้ะตอ้งมเีอกสารรบัรอง 
มาพรอ้มกบัเอกสารเสนอราคา

๓.๑.๖ เปน็ผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน 150๓๐๔๖ และ 150๘๔๒๘ และ อเผ๖๒๗๑ เพือ่ปอ้งกนัการ 
เพิม่เตมิและแกไขขอ้มลูในเอกสารทีน่ำเสนอ ทางหนว่ยงานไมร่บัพจิารณา มาตรฐานทีแ่สดงไวในแคทตาลอ็ค 
เทา่นัน้ใหผู้เ้สนอราคานำเอกสารรบัรองมาแสดงในวนัทีเ่สนอราคาดว้ย 

๓.๒ ข้อกำหนดด้านเทคนิค 
๓.๒.๑ เครือ่งยนตต์น้กำลงั

๓.๒.๑.๑ เปน็เครือ่งยนตด์เีซลสำหรบัขบัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้โดยเฉพาะ ระบายความรอ้นดว้ย 
นํา้จำนวนสบูไมน่อ้ยกวา่ ๖ สูบ ๔ จังหวะ สามารถใหก้ำลงัมา้ตอ่เนือ่งในสว่นของ 8โI๓ 6 8๐ผ6โไดไ้มต่ํา่กวา่ 
๖๑๐ 8แ8 ท่ี ๑๔๐๐ รอบ/นาท ี มสีมรรถนะคณุภาพตามมาตรฐาน 150 ๘๔๒๘ และ 150 ๓๐๔๖ และจะตอ้ง 
เปน็เครือ่งยนตแ์บบมลพษิในอากาศตํา่ (1๐พ 8๓155100) ตามมาตรฐาน 58/^ 7เ6โ๒ หรือ 5ช 5*336 II

๓.๒.๑.๒ เปน็ผลติภณัฑท์ ีผ่ลติจากโรงงานท'ีไดม้าตรฐาน 150 ๙๐๐๑ และ 150 ๑๔๐๐๑ 
ดา้นการออกแบบและการผลติเครือ่งยนต ์โดยใหน้ำเอกสารรบัรองมาแสดงในวนัทีเ่สนอราคาดว้ย

๓.๒.๑.๓ ระบบระบายความรอ้น เปน็แบบ 7บ 880(ะแ;\8ธ50 อ 7 0  01-1^8ธ 5
0 0 0 1 5 0  หรือ 7 บ 8 8 0 0 แ ^8 0 5 0  มหีมอ้นํา้รังผึง้ และพดัลมระบายความรอ้น พร้อม ธนลโป เพือ่ปอ้งกบั 
ส่วนท่ีเคล่ือนไหว

๓.๒.๑.๔ ระบบนํา้มนัเขือ้เพลงิ มปีม้และหวัฉดีเปน็แบบ 0เโ60* เก]60*100 หรือ 50บ หรือ
ดกีวา่

๓.๒.๑.๔สตารท์เครือ่งยนตด์ว้ยมอเตอรไ์ฟฟา้กระแสตรงขนาด ๑๒ โวลทห์รอื ๒๔ โวลท ์
โดยใชแ้บตเตอรีท่ีม่ฃีนาดความจตุามมาตรฐานโรงงานผูผ้ลติ

๓.๒.๑.๖ ถงันํา้มนัเชือ้เพลงิมคีวามจไุมน่อ้ยกวา่ ๙๐๐ ลิตร พรอ้มอปุกรณอ์ยา่งนอ้ย ดงันี ้
๑) Vล๒6 0โ3เก เวเ(ว6, /1\1โ \โ6ท* เวแว6 และมาตรแสดงระดบันํา้มนั 
๒) เ-เลกป 80๓13 และ 1\̂ 0*0โ 8น๓ Iว ตดิตัง้เดนิทอ่รว่มกนั 

๓.๒.๑.๗ มรีะบบควบคมุความเรว็รอบของเครือ่งยนตเ์ปน็แบบ 5๒0*โเ0ธ0V6โก0 โหรอื 
5๒0*โ0ก10 หรือ 50บ หรอืดกีวา่

๓.๒.๑.๘ มรีะบ บ ควบ คมุการท ำงาน ของเครอืงยน ต ์ ม าจากผ ูผ้ล ติ รายเด ยีวกนั กบั ชดุ  
เครือ่งยนต ์โดยมโีปรแกรม หรอืชดุคำสัง่ (5๐*๒/3โ6) ทีใ่ขส้ำหรบัควบคมุการทำงานจะตอ้งเปน็ผลติกณัฑ ์
เดยีวกนักบัระบบควบคมุทีน่ำเสนอ

๓.๒.๑.๙ มรีะบบสำหรบัซารจ์ไฟฟา้เขา้แบตเตอรี ่ ขณะเครือ่งยนตท์ำงาน
๓.๒.๑.๑๐ มาตรวดัตา่งๆ ของเครือ่งยนต ์(หรอืใหแ้สดงคา่ท,ีชดุควบคมุกไ็ด)้ อยา่งนอ้ยตอ้ง

ประกอบดว้ย
๑) มาตรวดัชัว่โมงการทำงานของเครือ่งยนต์
๒) มาตรวดัอณุหภมูขิองนํา้ระบายความรอ้นของเครือ่งยนต์

ไโ๖ ^ ' ^ '  /



๓

๓) มาตรวดัแรงดนันํา้มนัหลอ่ลืน่ของเครือ่งยนต ์
๔) มาตรวดัแรงดนัไฟฟา้ชารจ์แบตเตอรี ่
๔) มาตรวดัความเรว็รอบของเครือ่งยนต์

๓.๒.๑.๑๑ กรณเีครือ่งยนตผ์ดิปกต ิ เครือ่งยนตจ์ะตอ้งดบัเองโดยอตัโนมตั ิพรอ้มมสีญัญาณ 
แสดงท'ีชดุควบคมุ และสามารถ ^ ธรธXใหอ้ยูใ่นสภาวะปกตไิดโ้ดยมรีะบบตรวจสอบความผดิปกตขิถง 
เครือ่งยนตไ์มน่อ้ยกวา่ ดงันี้

๑) ความดนันํา้มนัหลอ่ลืน่ตํา่กวา่ปกต ิ
๒) อณุหภมูขิองนํา้ระบายความรอ้นสงูกวา่ปกต ิ
๓) ความเรว็รอบของเครือ่งยนตส์งูกวา่หรอืตํา่กวา่ปกต ิ

๓.๒.๑.๑๒ มสีวทิซส์ตารท์เครือ่งยนตด์ว้ยมอืทตีวัเครือ่ง 
๓.๒.๒ เครือ่งกำเนดิไฟฟา้

๓.๒.๒.๑ สามารถผลติกำลงัไฟฟา้กระแสสลบัไดไมต่ํา่กวา่ ๔๐๐ กิโลวัตต์ (๔๐๐ กิโลโวลต์ 
แอม'ป๋), ๓ เฟส ๔ สาย, ๔๐๐/ ๒๓๐ โวลท ,์ ๔๐ เฮริท์ ทีเ่พาเวอรแ์ฟคเตอร ์ ๐.๘ ทีค่วามเรว็รอบ ๑๔๐๐ รอบ/
นาที

๓.๒.๒.๒ สามารถจา่ยกำลงัไฟฟา้ไมน่อ้ยกวา่ ๔๐๐ กิโลวัตต์ท่ีพิกัด ?ก๓่ 6 8 ๐ ^ 6 โ 
๓.๒.๒.๓ เปน็เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ชนดิไมม่แีปรงถา่น (ธโนรเา๒รร) ระบายความรอ้นดว้ยพดั 

ลมซึง่ตดิบนแกนเดยีวกบั 8 0 7 0 8  ตามมาตรฐาน ผ5?\/เ/!\ หรือ Vอ5 หรือ 85 หรือ 715
๓.๒.๒.๔ การควบคมุแรงเคลือ่นไฟฟา้เปน็แบบอตัโนมตั ิ ทีม่คีา่ \7๐แล56 863ช131!๐ก ตอ้ง 

ไมเ่กนิกวา่ ±๑96 จาก ผ(ว 1 0 /พ  ถึง โบ11 เ-0/^1ว ที,เพาเวอรแ์ฟคเตอรม์คีา่ระหวา่ง ๐.๘ ถึง ๑ ทีค่วามเรว็ 
รอบเปลีย่นแปลงไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๔96

๓.๒.๒.๔ ฉนวนของ 8๐1๐โ และ 51:31:0โ- จะตอ้งไดม้าตรฐาน ธม \55 แ หรือ หรอืดกีวา่ 
๓.๒.๒.๖ 5x011311๐0 5^ร16เาา เปน็แบบ 81\/เ(วิ
๓.๒.๒.๗ ตอ้งทนตอ่การใชก้ระแสไฟฟา้เกนิพกิดัสำหรบัการสตารท์มอเตอรไ์ดไ้ม,นอ้ยกวา่ 

๒๔๐ 96 ของกระแสไฟฟา้เตม็พกิดั ภายในชว่งระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ วินาที
๓.๒.๒.๘ ตอ้งเปน็ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโรงงานทไดม้าตรฐาน 150 ๙๐๐๑ และ 150 ๑๔๐๐๑ 

โดยใหน้ำเอกสารรบัรองมาแสดงในวนัทีเ่สนอราคาดว้ย
๓.๒.๒.๙ ตอ้งเปน็ผลติภณัฑท์,ีไดร้บัมาตรฐาน 05 โดยใหน้ำเอกสารรบัรองมาแสดงในวนัที่

เสนอราคาดว้ย
๓.๒.๒.๑๐ ตอ้งเปน็ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน 5ผ๖๑๐๐๐-๖-๔ 

๓.๒.๓ ตูค้วบคมุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้และอปุกรณปีระกอบ
๓.๒.๓.๑ ตูค้วบคมุตอ้งมคีวามหนาของเหลก็ทีน่ำมาทำตู ้ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑.๔ มลิลเิมตร 

ตอ้งเคลือบสกีนัสนมิและพน่สทีบั
๓.๒.๓.๒ ต้องติดต้ังสวิตซต์ดัตอนอัตโนมัติ (ธ!โ๐น11 ธโ6ล(̂ 6โ) เพือ่ปอ้งกนัระบบไฟฟา้ปรบัตัง้ 

กระแสเกนิได ้ตามมาตรฐาน 15ธ หรือ Vอ5 หรือ บธ ดงันี้

( I  0 ^  7 ^  ( * /  ๗ .* /  ^ }



๔

๑) อาคารสำนกังานใหญ ่ องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ
- ระหวา่งลายเมนจากหมอ้แปลงไฟฟา้มายงั #75 มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ ๔0 ๐ # 7  

มคีา่ เ0น ไมน่อ้ยกวา่ ๓๖ เฬ  จำนวน ๒ ขุด
๒) อาคารรถเอกซนรว่มบรกิาร
- ระหวา่งสายเมนจากหมอ้แปลงไฟฟา้มายงั #75 มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ ๒๔๐ # 7  

มคีา่ เ0น ไมน่อ้ยกวา่ ๓๖ เ5# จำนวน ๑ ขุด
๓.๒.๓.๓ ตดิตัง้อปุกรณส์วิตซส์บัเปลีย่นทางอตัโนมต้ ิ (#75) รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
๑) ตวัสวทิซต์อ้งผลติเปน็ไปตามมาตราฐาน บ1๑๐๐๘ และ 185 ๖๐๙๔๗-๖-๑
- อาคารสำนกังานใหญ ่ องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ มขีนาดไม'นอ้ยกวา่ ๔๐๐ # 1 ๓ หรือ 

๔ 7077  จำนวน ๒ ขุด
- อาคารรถเอกซนรว่มบรกิาร มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ ๒๔๐ # ,๓  หรือ ๔ 7077 จำนวน ๑ ขุด 
๒) ตวัสวทิซต์อ้งมโีครงสรา้งของหนา้สมัผสัแบบ 0๐นช๒ าไาโ๐'ผ  0๐01:301; มตีำแหนง่ของ

ตวัสวทิซ ์๓ ตำแหนง่ (#-077-8) และม ี 5ผ1๒ เา 0ลเว30เบ/ฺ #0-๓๓8 01ลรร หรอืดกีวา่ มกีารทำงานในการสัง่ 
การดว้ยไฟฟา้ (7๒01:0031 0|ว6โ3๒) และมกีารลอ็คตำแหนง่และกดหนา้สมัผสัในทางกลหลงัจากการหยดุจา่ย 
ไฟ ฟ า้ใหก้บัตวัขบั เคล ือ่น  ([ฟ60เาลท!03แ7 716๒) การขบั เคล ือ่นหนา้สมัผสัโดยกลไกขดลวดแมเ่หลก็ 
(5๐๒00101) ซ ึง่อาศยัการจา่ยพลงังานดว้ยไฟฟา้ (7ก6โ3เ2:6) เขา้สูฃ่ดลวดแมเ่หลก็ในเวลาอนัสัน้ และหยดุ 
การจา่ยไฟเขา้สูฃ่ดลวดแมเ่หลก็หลงัการโอนถา่ย (7โลกร๒ โ) แล้ว

๓) สวทิซม์รีะยะเวลาท ีใ่ขใ้นการโอนถา่ยไมเ่กนิกวา่ ๐ .๔ วนิาท ี (๐ .๔ 560000!)และคา่ 
700๒โ3006 ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐ คร้ัง (7๒0๒031), ๔๐,๐๐๐ คร้ัง (!ฬ60เา3ก10ล1)

๔) สวทิซต์อ้งมหีนา้สมัผสั ประกอบดว้ยหนา้สมัผสัหลกั (เฬลเก 0๐0๒0๒) และหนา้สมัผสั 
รบัประกายไฟฟา้ (#โ01ทฐ 0๐0๒0๒) หนา้สมัผสัหลกัทกุขิน้ตอ้งเปน็โลหะผสมเงิน (51๒6โ #แ 0ท  ํ หนา้สัมผัส 
คูใ่ดทีส่มัผสักนัตอ้งรกัษาแรงกดเพือ่ไมใหเ้ปดิออกเมือ่เกดิการเพิม่ของกระแสอยา่งรนุแรง

๔) ในกรณที,ีแบบระบใุหม้กีารโอนสายศนูยด์ว้ย (๔ 7๐๒5 #75) หนา้สมัผสัของสายศนูย ์
(ผ6 น๒ล0 โดยในข1วงเวลาของการโอน ถา่ย'ต ัง้สองทศิทาง (7โ305๒ โ #ท0เ 86-7โลก5๒โ) สายศนู ยข์อง 
แหลง่จา่ยไฟพืน้ฐาน และแหลง่จา่ยไฟฉกุเฉนิตอ้งถกูต'อเซือ่มถงึกนักอ่นหนา้สมัผสัของทัง้ ๓ เฟส (7ลโ๒ 
!ฬลเ56) และปลดออกทหีลงัหนา้สมัผสัของทัง้ ๓ เฟส (13๒ 8โ63เปไม'อนญุาตใหใ้ขส้วทิซท์'ีไม'สามารถม ี
คณุสมนต้ติามเง่ือนไขดงักลา่วได้

๖) ในกรณทีแีผงวงจรควบคมุสวทิซเ์สยีหรอืมปีญ็หา ตวัสวทิซต์อ้งสามารถทำงานดว้ยมอื
(๓ ลกนล0 ได้

๗) แ ผ งว งจ ร ค ว บ ค มุ ส ว ทิ ซ  ์ (0๐0๒๐1 73061) ท ำงาน ด ว้ ยไ ม โค รโ ป ร เซ ส เซ อ ร  ์
(/ฬ10โ๐เวโ๐0655๐โ) แผงควบคมุตอ้งมหีนา้จอแสดงผล 1 00  0!5เว๒7 พรอ้มทัง้มไีฟ 770 แสดงสถานะของ 
แหลง่จา่ยไฟ และสถานะตำแหนง่ของสวิทซโ์อนถ่ายอัตโนนติ้



๓.๒.๓.๔ ตดิตงัอปุกรณป์อ้งกนัไฟฟา้กระชาก (รนโ56 เ3โ๐1:6๐1:!๐ก) ทีม่คีณุสมบตัดิง้นี ้
(๑) อปุกรณป์อ้งกนัไฟฟา้กระซาก ติดต้ัง 0๒55 I หรือ IV[ว6 ๑ หรือ IV(ว6 ๑+๒ ใชง้านกบั 

ระบบไฟฟา้ ๒๓๐'ฬ \0  / ๔๐เ-เ2 (1-ผ) ตดิตัง้แบบ อเผ1^\|I 75๓๕ โดยมโีครงสรา้งหุม้ตวั ๓๐ปน๒ ตามสาย 
มาตรฐานการผลติทำดว้ยวสัดโุลหะเพือ่ปอ้งกนัการระเบดิลกุไหมต้ดิไฟ

(๒) วงจรปอ้งกนัชนดิ เวโ!ช ระหวา่ง 5[วลโ  ̂5ล|ว ร6ก6่ร เฟ 0\/ เพือ่ปอ้งกนัทัง้แรงดนัไฟ
เกนิผดิปกต ิ (76๓ [ว๐โลโ/ ๐'̂ 6^๐แล56) และกระแสไฟกระโซกจากฟา้ผา่ (7โลกร!6 ท!: รบโ56 ๐นโโ6 ก1:) ตาม 
มาตรฐาน 150๖๑๖๔๓-๑๑

(๓) อปุกรณฯ์มลีกัษณะ ๑ ?๐๒ ๓๐ชน๒ ตดิตัง้ปอ้งกนัได้ทัง้ ๓ เฟส โหมด 1-ผ, ผ45ร 
โดยมคีา่แรงดน้เริม่ทำงานตอ่เนือ่งสงูสดุไม่นอ้ยกวา่ (บ๐) ๔๔๐V^  (1-ผ)

(๔) ปอ้งกนักระแสฟา้ผา่ไฟกระโซกสงูสดุไมน่อ้ยกว่า (11๓1ว) ๒๔เฬ ,๑๐/ ๓๔๐นร และ (1๓ลX) 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐๐เ^ ,  ๘/ ๒๐นร

(๔) คา่กระแสทดสอบ ผ๐๓!กลI ช!ร(ะเาลโ56 0นโโ6ท1: (เท) ไมน่อ้ยกวา่ ๔๐เฬ , ๘/ ๒๐นร หรือ
ดกีว่า

(๖) ความเรว็การป อ้งกนั น อ้ยกวา่ ๒๔กร และสว่นแสดงการทำงานแบบ 150 ช!ร!ว[ลV 
+ / โ ๓ หรอืเทยีบเทา่

(๗) คา่ ม5เา1:กเทฐ !๓เวน(ร6 รเวลโเ๔)V6โ นอ้ยกวา่ ๑ .๑ เพ  @๑.๒/ ๔๐นร หรอืดกีวา่ 
(๘) คา่แรงดน้ปลอ่ยผา่น 7๐1๒56 [วโ076(ะ1:!0ก ^ 6 1  (1-ผ) ■ ะ:๑.๔เพ  หรอืดกีวา่ 
(๙) คา่ 76 ๓ เว๐โลโV ^60/๐ 1๒ 56 (1-ผ) ผโชาร๒ กช (70 \/) ๔๔๐V / ๑๒๐๓!ก หรอืดกีวา่ 
(๑๐) อปุกรณป์อ้งกนัไฟฟา้กระซาก ผลติทดสอบรบัรองมาตรฐาน 05/5^150๖๑๖ ๔ ๓ - 

๑๑:๒๐๑๑ 66โช1า(:ล๒ช, 1555 0๖๒.๔๑-๑๙๙๑, 1555 0๖๒.๔๑.๒-๒๐๐๒, 1555 0๖๒.๔๔-๒๐๐๒, 1555 
0๖๒.๖๒-๒๐๑๐, 150๙๐๐๑:๒๐๑๔ 0 ^5 -^ผ 2 , 10ผ6ช หรอื ผ0/ป  พรอ้มแนบเอกสารรบัรองผลทดสอบ 
ทัง้หมดจากสถาบนัฯทดสอบทีเ่ชือ่ถอืได้

(๑๑) กรณเีสนออปุกรณฯ์ทีผ่ลติในประเทศไทย ตอ้งแสดงเอกสารไดร้บัรองตามมาตรฐาน 
มอก.ตามขนาดรุน่ทีเ่สนอราคา และผลติจากโรงงาน 150๙๐๐๑:๒๐๑๔ และ 150๑๔๐๐๑ เปน็อยา่งนอ้ย

(๑๒ )ตอ้งรบัประกนัสนิคา้ไมน่อ้ยกวา่๒ ปี และการรบัรองสำรองอะไหลไ่มน่อ้ยกวา่ ๔ ปี 
จากเจา้ของผลติภณัฑ ์โดยตรง หรอืบรษิทัฯตวัแทนจำหนา่ยภายในประเทศ โดยเอกสารรบัรองฯ ตอ้งระบชุือ่ 
หนว่ยงานและเลขทีป่ระกาศใหซ้ดัเจน

๓.๒.๓.๔ ตอ้งตดิตัง้อปุกรณเ์ครือ่งวดัทางไฟฟา้ของการไฟฟา้ ทีแ่สดงหนา้ตูเ้ปน็ แบบ 100 
0เ5|ว๒ / ตอ้งแสดงคา่ไคไ้มน่อ้ยกวา่ ดง้นี้

(๑) 701717/15758 สำหรับวัดแรงด้นไฟฟา้
(๒) /แ\48715758 สำหรับวัดกระแสไฟฟา้
(๓) พ /\7 7  715758 สำหรับวัดกำลงัไฟฟา้
(๔) 5850บ 5ผ 07  715758 สำหรับวัดความถีไ่ฟฟา้
(๔) 8๐ผ6โ 5ล๐ชวโ สำหรับวดัตวัประกอบกำลงัไฟฟา้

(น้ 0*/' 7)ฟ' 0/ ^ ช ุ̂



๖

๓.๒.๓.๖ ตอ้งตดิตัง้ชดุควบคมุ (00ก1:โ0แ6โ) ทีม่าจากผูผ้ลติรายเดยีวกนักบัชดุเครือ่งกำเนดิ 
ไฟฟา้ เพ ือ่แสดงการทำงานของชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ทำงานดว้ยไมโครโปรเซสเซอร ์ (!ฬ!0โ0|วโ0065ร0โ) มี 
เ-รอ หรือ 100  เปน็สญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงเพือ่เตอืนเหตขุดัขอ้ง ดงันี ้

(๑) เครือ่งยนตข์ดัขอ้ง 
(๒) แรงดนันํา้มนัเครือ่งตํา่กวา่ปกต ิ
(๓) อณุหภมูนิํา้ระบายความรอ้นสงูกวา่ปกต ิ
(๔) ความเรว็รอบ สงูกวา่หรอืตํา่กวา่ปกต ิ

๓.๒.๓.๗ ตอ้งมรีะบบควบคมุการทำงานของเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ไมน่อ้ยกวา่ดงันี ้
(๑) ควบคมุการเดนิเครือ่ง (/ฟลกนลI โนก)
(๒) ควบคมุการหยดุเครือ่ง (51:๐|ว)
(๓) ควบคมุการเดนิเครือ่งอตัโนมติ ิ (/๒1:0กกล1:10 ร1:ลก0แว;/)

๓.๒.๓.๘ ระบบสายดนิการตดิตัง้ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานออกแบบและตดิตัง้เครือ่งกำเนดิ
ไฟฟา้ วสท.

๓.๒.๔ ชดุควบคมุและการทำงานของระบบ
๓.๒.๔.๑ เมือ่แรงดนัของการไฟฟา้เฟสใดเฟสหนึง่สงูหรอืตํา่กวา่ ๑๐0/0 ของแรงดนัทีใ่ซง้าน 

ปกติ ระบบควบคมุ ตอ้งทำใหเ้ครือ่งยนตส์ตารท์โดยอตัโนมตัแิละเครือ่งกำเนดิไฟฟา้พรอ้มจา่ยกำลงัไฟฟา้ 
๓.๒.๔.๒ ตัง้คา่เวลาในการสตารท์เครือ่งยนต ์ได้ใ'นช่'วงเวลา ๑ ถึง ๒๐ วินาท ี
๓.๒.๔.๓ ควบคมุเวลาการสตารท์ของเครือ่งยนตใ์นกรณทีีเ่ครือ่งยนตส์ตารท์ครัง้แรกไมต่ดิชดุ 

สตาร์ทเครือ่งอตัโนมตัจิะสตารท์ตดิตอ่กนั ๓ คร้ัง
๓.๒.๔.๔ เมือ่ชดุเคร่ืองกำเนดิไฟฟา้ไตส้ตารท์ขึน้แลว้โดยอตัโนมตั ิ ความถีแ่ละแรงดนัไฟฟา้ได ้

ตามกำหนด โดยชดุควบคมุสามารถตรวจสอบคำแรงดนัไฟฟา้ไตค้รบทัง้สามเฟสจากนัน้ชดุควบคมุตอ้งสัง่ให ้
/̂ น1:0๓ล1:10 7 โลทร!'6โ รพ!!:0เา สบัเปลีย่นทศิทางการจา่ยกระแสไฟฟา้ไปยงัตำแหนง่การจา่ยกระแสไฟฟา้ของ 
เครือ่งกำเนดิไฟฟา้และสามารถตัง้เวลาในการสัง่เปลีย่นแปลงทศิทางของชดุ &น*0๓81:10 7 โลกร!6 โ รพ!!:0เา ได ้
ในช'่วงเวลา ๑-๓๐ วนิาที

๓.๒.๔.๔ เมือ่แรงดนัไฟฟา้ของการไฟฟา้มาตามปกต ิ /\บ!0เากล!:!0 7 โลกร!รโ รพ!!:0เา จะตอ้ง 
ทำการสบัเปลีย่นตำแหนง่ไปยงัการจา่ยไฟฟา้จากการไฟฟา้โดยสามารถตัง้เวลาได ้๑ ถึง ๒๐ นาที

๓.๒ .๔.๖เม ือ่  ^ น!:-0 เากล!:!0 7 โลกร!6 โร'พ!!;0เาเปล ีย่นกลบัไปจา่ยโหลดจากการไฟฟา้แลว้ 
เครือ่งยนตจ์ะตอ้งเดนิตวัเปลา่เพ ือ่ระบายความรอ้นในตวัออกเสยีกอ่นและจะตอ้งสามารถตัง้เวลาการดบั 
เครือ่งยนตไ์ดใ้นชว่งเวลา ๑ ถึง ๔ นาที

๓.๒.๔๗ ระบบควบคมุจะตอ้งควบคมุใหเ้ครือ่งกำเนดิไฟฟา้ตดิเครือ่งไดอ้ตัโนมตัทิกุๆ ๗ วัน 
โดยไมจ่า่ยโหลดสามารถต ัง้เวลาได๑้ ถงึ ๔ นาท ี และถา้หากระบบไฟฟา้ของการไฟฟา้เกดิผดิปกตขิณะ 
เครือ่งยนตก์ำลงัเดนิเครือ่งอยูช่ดุ /\น!:0๓ ล!:!0 7 โลกร!6โ รพ!!:0 เา ตอ้งทำงานโดยอตัโนมตัิ

๓.๒.๔.๘ ชดุควบคมุการทำงานสามารถเลอืกสว่นการทำงานเปน็แบบอตัโนมติหิรอืดว้ยมอืได ้
และตอ้งมปีม่กดทีช่ดุควบคุมสัง่ใหช้ดุ &บ!:0 ๓ ล!:!0 7 โลกร!0 โ รพ!!:0เา ทำงานแบบ เฬ/\ผม/\แ ได้
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๗

๓.๒.๔.๙ ชดุควบคมุชดุเครือ่งก\นดิไฟฟา้เปน็ระบบทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมโครโปรเซลเซ0ร ์ แสดง 
สถานะการทำงานดว้ย ช !อ หรือ IX อ อ!รเว๒7 เปน็ผลติภณัฑท์ีม่าจากผูผ้ลติรายเดยีวกนักบัขดุเครือ่งกำเนดิ 
ไฟฟา้
๔. การติดตั้งอุปกรณ์และการเดินสายไฟฟ้า

๔.๑ ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งทำการสำรวจหนา้งาน กอ่นการตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ และต้อง 
สง่แบบแปลนการตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้, แบบตูค้วบคมุไฟฟา้, แบบแปลนโรงเรอืนหรอือาคารสำหรบัตดิตัง้ 
เครือ่งกำเนดิไฟฟา้, แบบแปลนการเดนิสายไฟฟา้ และอปุกรณป์ระกอบการตดิตัง้ตา่งๆ ของเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ 
ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุดต้รวจสอบ และใหค้วามเหน็ซอบกอ่น กอ่นการตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้

๔.๒ ผูช้ายตอ้งดำเนนิการตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ (ธ6ท6โลไโอโ) พรอ้มอปุกรณป์ระกอบการใชง้าน 
ตามความเหมาะสม และตดิตัง้ระบบไฟฟา้ของเครือ่งกำเนดิไฟฟา้กบั |ฬ08,ตูค้วบคมุ และ โหลดตา่งๆ ตามที ่
หนว่ยงานกำหนด รปูแบบการเดนิสายไฟฟา้และสายไฟฟา้เปน็ไปตามมาตรฐานวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศ 
ไทย ฉบบัลา่สดุรายละเอยีดการตดิตัง้ดงันี้

(๑) จากตูค้วบคมุไฟฟา้ 0ฬอ8) ไปยงัเซอรก์ติเบรกเกอรต์ูค้วบคมุ (ชฬอ8) เปน็สายไฟฟา้ 
ทองแดง มเีครือ่งหมายบอกเฟสแตล่ะเฟส (ตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟา้สำหรบัประเทศไทยฉบบัลา่สดุ) 
โดยไม,มกีารตดัตอ่ระหวา่งสาย การเดนิสายไฟฟา้ใหเ้ดนิบนรางเดนิสาย 0ล1ว16 130๒6โ ทีเ่ปน็วสัดผุลติดว้ย 
เหลก็แผน่มาตรฐาน หนาไม,นอ้ยกวา่ ๒ มม. (เหลก็'ชบุกลับวัา'ไน เ-๒ไ:-อแว ธลเหลก126) ขนาดความกวา้งไม ่
นอ้ยกวา่ ๒๐๐ ๓ ๓ . พรอ้มโครงสรา้งเหลก็รองรบัรางเคเบลิ

(๒) จากเขอรก์ติเบรกเกอรเ์มนไปยงั /\75  เปน็บสับาร์ทองแดง มเีครือ่งหมายบอกเฟสแตล่ะ 
เฟส (ตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟา้สำหรบัประเทศไทยฉบบัลา่สดุ)

(๓) จากตูค้วบคมุไฟฟา้ (81ฬ08) ไปยงัเชอรก์ติเบรกเกอรต์ูค้วบคมุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ เป็น 
สายไฟฟา้ทองแดง มเีครือ่งหมายบอกเฟสแตล่ะเฟส (ตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟา้สำหรบัประเทศไทย 
ฉบบัลา่สดุ) โดยไม'มกีารตดัตอ่ระหวา่งสาย การเดนิสายไฟฟา้ใหเ้ดนิบนรางเดนิสาย (1ล|วเ6 130๒6โ ทีเ่ปน็ 
วสัดผุลติดว้ยเหลก็แผน่มาตรฐาน หนาไม'นอ้ยกวา่ ๒ มม. (เหลก็ชบุกลัปว็าไน เ-๒ไ:-01|ว (รลแ/ลก126) ขนาด 
ความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ ๒๐๐ ๓ ๓ . พรอ้มโครงสรา้งเหลก็รองรบัรางเคเบลิ

(๔) จากตู้ควบคุมไฟฟา้ไปยังโหลดในสว่นต่างๆ ทัง้หมดเปน็สายไฟฟา้ทองแดง การเดนิ 
สายไฟฟา้ไปยงัสว่นตา่งๆ ใหเ้ดนิสายไฟฟา้บนฉนวนลกูถว้ยหรอืวางสายบนรางเดนิสายไฟฟา้ชนดิ แ07 0เ1|ว 
ฐลIVลก126 หากเดนิสายไฟฟา้ในทอ่ปลายทอ่ทีอ่ยูน่อกอาคารใหใ้ชเ้ปน็ อกไ:โลก06 ^ล|ว

(๔) สายไฟฟา้นวิทรลัจะตอ้งมขีนาดนำกระแสไดไีมน่อ้ยกวา่ ๗๔ 96 ของสายเสน้เฟส 
(๖) ตดิตัง้ระบบสายดนิตูค้วบคมุไฟฟา้ สายตวันำใหใ้ชส้ายทองแดงทีม่ขีนาดไมน่อ้ยกวา่ ๔๐ 

ร.๓ ๓ . และหลกัดนิใหใ้ชแ้ทง่ทองแดงมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางไม'นอ้ยกวา่ ๑๔ มม. ความยาวไม'นอ้ยกวา่ 
๒.๔ เมตร เปน็ไปตาม ว.ส.ท. ฉบับบล่าสุด

(๗) ทา่การจดัเตรยีมโรงเรอืนคลมุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ แบบหลงัคาเมทลัซสี สอ้มรอบดว้ยร้ัว 
เหลก็ตาขา่ยโดยมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัขนาดของเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ และมพีืน้ทีเ่พยีงพอสำหรบัการปฏบิตังิาน 
ของเจา้หนา้ที่
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๕. เง่ือนไขเฉพาะ
๕.๑ ผ ูเ้ลนอราคา ตอ้งเปน็ผ ูผ้ลติหรอืเปน็ตวัแทนจำหนา่ยชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้, เครือ่งยนต ์ , 

ตวัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ (/\แอโทลปวโ) และชดุควบคมุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษิทัผูผ้ลติ 
และจะตอ้งมอีะไหลส่ำรองพรอ้มจะใหบ้รกิารได ้ เมือ่เกดิการขดัขอ้ง และหากผูเ้สนอราคาไมไดเ้ปน็ผูผ้ลติหรอื 
ตวัแทนจำหนา่ยจากผูผ้ลติ ชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้, เครือ่งยนต ์ , ตวัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้(/\แ6โก3โ0โ) และชดุ 
ควบคมุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองวา่เปน็ผูท้ีส่ามารถขายผลติภณัฑน์ีไ้ด ้ จากผูผ้ลติ 
หรอืตวัแทนจำหนา่ยในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้โดยตรงจากผูผ้ลติในสว่นของชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้, 
เครือ่งยนต ์ , ตวัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้(/ป1:6โกล1:0โ) และชดุควบคมุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ตอ้งมเีอกสารรบัรองมา 
พรอ้มกบัการเสนอราคาโดยหนงัสอืรบัรองดงักลา่วจะตอ้งใชเ้ฉพาะในการเสนอราคาในครัง้นีเ้ทา่นัน้

๔.๒ ผูเ้สนอราคา ตอ้งเปน็ผูผ้ลติหรอืเปน็ตวัแทนจำหนา่ย นบวกกลปอ 7 โลกนัอโ รผแ0เา (/\"โร) และ 
อปุกรณป์อ้งกนัไฟฟา้กระขาก (รนโ56 โ'โ๐1:601:100) ทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษิทัผูผ้ลติหรอืตวัแทนจำหนา่ย 
โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองวา่เปน็ผูท้ีส่ามารถขายผลติภณัฑน์ีไ้ด ้ จากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจำหนา่ยใน 
ประเทศไทยทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้โดยตรงจากผูผ้ลติ ตอ้งมเีอกสารรบัรองมาพรอ้มกบัการเสนอราคา โดยหนงัสอื 
รบัรองดงักลา่วจะตอ้งใชเ้ฉพาะในการเสนอราคาในครัง้นีเ้ทา่นัน้

(ะ.๓ ผูเ้สนอราคา ตอ้งมวีศิวกรไฟฟา้ (แขนงไฟฟา้กำลงั) ไมต่ากวา่ภาควีศิวกรไฟฟา้กำลงั สำหรับ 
ควบคมุการตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ใหถ้กูตอ้งตามหลกัวซิาการและมาตรฐาน โดยแสดงสำเนาใบอนญุาตเปน็ผู ้
ประกอบวซิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กว.) พรอ้มลงนามรบัรองสำเนาถกูตอ้งมาแสดงตอ่คณะกรรมการในวนั 
เสนอราคา

๕.๔ ผ ูเ้สนอราคาตอ้งแนบแคตตาลอ็กหรอืเอกสารทีร่ะบรุายละเอยีดของอปุกรณต์า่งๆ พร้อมทำ 
เครือ่งหมายและลงหมายเลขขอ้ตรงตามรายละเอยีดขอ้กำหนดของ ฃสมก. ในทีเ่สนอราคาใหซ้ดัเจนทกุ 
รายการพรอ้มทำตารางลงรายละเอยีดตามหวัขอ้ท ีท่างราซการกำหนดใหซ้ดัเจนถกูตอ้งเพ ือ่ประกอบการ 
พ จิารณ า ซ งึผ ูเ้ส น อราคาจะตอ้งส ามารถซ ีแ้จงรายละเอ ยีด  และคณุ สมบตัขิองอปุกรณ ต์า่งๆ ตอ่คณะ 
กรรมการฯ ไดก้ารเสนอเอกสารทีไ่มต่รงตามความตอ้งการทางเทคนคิและไมก่อ่ใหเ้กดิประโยฃนต์อ่ ขสมก. 
คณะกรรมการฯ ยอ่มมเีหตผุลเพยีงพอทีจ่ะไม,รบัพจิารณา และคณะกรรมการฯ สงวนสทิธโินการพจิารณา 
คณุลกัษณะทางเทคนคิทีด่กีวา่ได ้ เพือ่ประโยซนก์ารใชง้านของ ฃสมก. โดยผูเ้สนอราคาตอ้งแสดงรายละเอยีด 
ของอปุกรณด์งัตอ่ไปนี้

(๑) เครือ่งยนตต์น้กำลงัและอปุกรณป์ระกอบ
(๒) ตวัเครือ่งกำเนดิไฟฟา้
(๓) ตูค้วบคมุและอปุกรณป์ระกอบ
(๔) ระบบควบคมุของชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้
๕.๕ การรบัประกนั ผ ูข้ายตอ้งรบัประกนัชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้และอปุกรณ อ์ ,ีนๆ ทัง้หมดเปน็ 

ระยะเวลา ๒ ปี หลงัจากวนัสง่มอบ หากเกดิการขดัชอ้งในระหวา่งประกนัเนือ่งจากการใชง้านปกต ิ ผูข้าย 
จะตอ้งสามารถแกไขเบือ้งตน้ใหใ้ชง้านไดด้ทีางโทรศพัทภ์ายใน ๔ ข่ัวโมง และหากยงัไมส่ามารถแกไขใหเ้ปน็ 
ปกตไิด ้ผูข้ายตอ้งเขา้มาดำเนนิการซอ่มแซมแกไ้ขภายใน ๒๔ ซัว่โมงหลงัจากไดร้บัแจง้ โดยอปุกรณท์ีน่ำมา 
เปลีย่นตอ้งเปน็ของใหมไ่ม,เคยใชง้านมากอ่น หากผูข้ายไม1สามารถดำเนนิแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ภีายใน ๗ วัน



หลงัจากวนัทีเ่ขา้ดำเนนิการตรวจสอบแลว้ ผูข้ายตอ้งเปลีย่นอปุกรณใ์หมใหใ้ชก้ารไดด้ ี โดยไมค่ดิคำใชจ้า่ยใดๆ 
ทัง้สิน้จาก ฃสมก. ยกเวน้มเีหตอุนัสมควรไตร้บัยกเวน้จากหนว่ยงาน ในระหวา่งระยะเวลารบัประกนั ๒ ปี 
ผูข้ายตอ้งเขา้มาตรวจเชค็และบำรงุรกัษาเครือ่งกำเนดิไฟฟา้และอปุกรณป์ระกอบตามมาตรฐานคูม่อื โดยเปน็ 
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย ๔ เดอืน ตอ่ครัง้ ราม ๓ ครัง้ตอ่ป ี ตลอดระยะเวลารบัประกนัโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทัง้สิน้จาก ฃสมก.

๕.๖ ผูข้ายตอ้งทำการทดสอบการทำงานและทดสอบจา่ยกำลงัไฟฟา้ของเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ โดยตอ้ง 
ทดสอบอยา่งตอ่เนือ่งดงันี้

(๑) ชว/เอ  ๗ ๕ 'ของกำลงัเตม็ทีเ่ปน็เวลา ๒๐ นาท ี
(๒) 1 0 /ภ  ๑๐๐%  ของกำลงัเตม็ทีเ่ปน็เวลา ๒๐ นาท ี
(๓) แอ/เอ ๑๑๐96 ของกำลงัเตม็ทีเ่ปน็เวลา ๒๐ นาที
(๔) จา่ยโหลดทนัททีี ่๖๐96 ของพกิดั ๓ ครัง้ การเปลีย่นแปลงของแรงเคลือ่นไฟฟา้ตอ้งเขา้สูส่ภาวะ 

ปกตโิดยคลาดเคลือ่นไมเ่กนิ ๓96 ภายในไมเ่กนิ ๖ วนิาท ี คา่ใชจ้า่ยและอปุกรณใ์นการทดสอบ ผูข้ายตอ้งจดัหา 
มาทดสอบใหค้รบตามรายการ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้กบัทางราชการ

๕.๗ การสง่มอบงาน ผ ูข้ายตอ้งตดิต ัง้ และทดสอบเครอืงกำเนดิไฟฟา้ใหใ้ชก้ารไดด้ ี และตอ้งสง่ 
เจา้หนา้ท ีม่ารว่มทดสอบการทำงานของเครือ่งและอปุกรณ ต์า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นเงือ่นไขพรอ้มทัง้นํา้มนั 
เช ือ้ เพลงิ และอปุกรณเ์ครือ่งใชท้กุอยา่งท,ีจำเปน็ในการทดสอบมาเอง ตลอดจนตอ้งแนะนำ และลกสอน 
เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานใหส้ามารถ 0?(ะโ!/Vไ7  เครือ่งไดเ้อง และจะตอ้งสง่มอบเครือ่งมอือืน่ๆ ทีจ่ำเปน็ตอ้งใช ้
กบัขดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ที,ไม,ไดร้ะบไุวแ้ตม่คืวามจำเปน็ตอ่ระบบ ผูเ้สนอราคาตอ้งสง่มอบพรอ้มกบัเครือ่ง 
กำเนดิไฟฟา้ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๘ ผูเ้สนอราคาไดจ้ะตอ้งแสดงเอกสารยนืยนัอยา่งชดัเจนเซึอ่ถอืไดว้า่ ไดส้ง่เครือ่งยนตแ์ละตวัเครือ่ง 
กำเนดิไฟฟา้นัน้เปน็ของใหมไ่มเ่คยใชง้านมากอ่นในวนัตรวจรบัพสัดุ

๕.๙ ผูเ้สนอราคาตอ้งเปน็นติบิคุคล ที,ดำเนนิกจิการผลติหรอืประกอบหรอืจำหนา่ยขดุเครือ่งกำเนดิ 
ไฟฟา้โดยเฉพาะและตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 150๙ ๐ ๐ ๑  และ150๑ ๔ ๐ ๐ ๑ ในดา้นการผลติและ 
ออกแบบ ขดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ดเีซล และ การตดิตัง้,การซอ่มบำรงุ,การบรกิารหลงัการขายขดุเครือ่งกำเนดิ 
ไฟฟา้ดเีซล,ระบบไฟฟา้ และระบบควบคมุ โดยตอ้งแนบเอกสารและ หลกัฐานสำเนาพรอ้มรบัรองสำเนา 
ถกูตอ้งเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา ณ ว้นทีย่ื่นขอ้เสนอ 

6. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
(๑) ผูเ้สนอราคามคีวามสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ผูเ้สนอราคาไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
(๓) ผูเ้สนอราคาไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
(๔) ผูเ้สนอราคาไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืทำสญัญากบั 

หนว่ยงานของรฐัไวช้ัว่คราว เนอืงจากเปน็ผูท้ ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 
ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงักำหนด ตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ 
ของกรมบญัชกีลาง



๑๐

(๕) ผู้เสนอราคาไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวในบญัซรีายซือ่ผูท้ิง้งาน และไดแ้จง้เวยีนซือ่ให้
เปน็ผูท้ิง้งาน

(๖) ผูเ้สนอราคามคีณุสมบตีแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการตามนโยบายการ 
จดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

(๗) ผูเ้สนอราคาเปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีขาย หรือ จำหนา่ยเครือ่งกำเนดิไฟฟา้ ((วิ6 ท6 โ3^0โร)
(๘) ผูเ้สนอราคาไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ 

ข้อเสนอให้แก1องคก์าร ณ ย่ืนขอ้เสนอ หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขน้อยา่งเปน็ธรรมใน 
การยืน่ขอ้เสนอครัง้นี้

(๙) ผูเ้สนอราคาไม'เปน็ผูI้ดร้บัเอกสทิฮหรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย 
เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละสทิธีแ้ละความคุม้กนัเซน่ว่านัน้

(๑๐) ผูเ้สนอราคาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ^ ๒ (ป:โ๐ก10 
(วิ0^6โก๓ 6ก1:13โ00นโ6๓ 6ก1:: 6 - 6 ?) ของกรมบญัชกีลาง

(๑๑) ผูเ้สนอราคาตอ้งมศีนูยบ์รกิารหรอืสำนกังานใหญ ่ใบเขตกรงุเทพและปรมิณฑลเพือ่ 
ใหบ้รกิารในการแจง้บญีหาการใชง้าน โดยแนบเปน็เอกสารหรอื เบอรศ์นูยบ์รกิารใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

(๑๒) ผูเ้สนอราคาตอ้งมทีมีงานซอ่มบำรงุรกัษาเปน็ของตนเอง เพือ่ใหส้ามารถบริการซอ่มแซม 
บำรงุรกัษา และตอ้งมบีคุลากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบเครือ่งระบบไฟฟา้สำรอง ((วิ6 ก6 โ31:0โ)

(๑๓) ผูเ้สนอราคาตอ้งมศีูม่อีการใชง้านใหก้บั ฃสมก. อยา่งนอ้ย ๒ ฉบับ 
(๑๔) ผูเ้สนอราคาตอ้งสามารถสนบัสนนุอะไหลส่ำหรบัซอ่มบำรงุเปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๕ ปี 
(๑๔) ผูเ้สนอราคาตอ้งเปน็ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจำหนา่ยเครือ่งกำเนดิไฟฟา้สำรอง ((วิ6 ก6 โ31:อโ) ท่ี 

ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษิทัผูผ้ลติ หรอืบรษิทัตวัแทนจำหนา่ยในประเทศไทยและจะตอ้งมอีะไหลส่ำรองพรอ้ม 
ใหบ้รกิารไดท้นัเมือ่เครือ่งเกดิเหตขุดัขอ้ง 
๗. การรับประกันผลงาน

การรบัประกนั ผูข้ายตอ้งรบัประกนัชดุเครือ่งกำเนดิไฟฟา้และอปุกรณอ์ืน่ๆ ทัง้หมดเปน็ระยะเวลา 
๒ ปี หลงัจากวนัสง่มอบ หากเกดิการขดัขอ้งในระหวา่งประกนัเนือ่งจากการใชง้านปกต ิ ผูข้ายจะตอ้งสามารถ 
แกไขเบือ้งตน้ใหใ้ชง้านไดด้ทีางโทรศัพทภ์ายใน ๔ ช่ัวโมง และหากยงัไมส่ามารถแกไขใหเ้ปน็ปกตไิด ้ ผูข้ายตอ้ง 
เขา้มาดำเนนิการซอ่มแซมแกไํชภายใน ๒๔ ชัว่โมงหลงัจากไดร้บัแจง้ โดยอปุกรณท์ ีน่ำมาเปลีย่นตอ้งเปน็ 
ของใหม่ไม,เคยใชง้านมากอ่น และหากผูข้ายไมส่ามารถดำเนนิแกไ่ขใหใ้ชก้ารไดด้ภีายใน ๗ วัน หลงัจากวนัที ่
เขา้ดำเนนิการตรวจสอบแลว้ ผูข้ายตอ้งเปลีย่นอปุกรณใ์หมใ่หใ้ชก้ารไดด้ ีโดยไมค่ดิคำใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้จาก 
ฃสมก. ยกเวน้มเีหตอุนัสมควรไดร้บัยกเวน้จากหนว่ยงาน ในระหวา่งระยะเวลารบัประกนั ๒ ปี ผูข้ายตอ้งเขา้ 
มาตรวจเชค็และบำรงุรกัษาเครือ่งกำเนดิไฟฟา้และอปุกรณป์ระกอบตามมาตรฐานค'ูมอื โดยเปน็ระยะเวลา 
อยา่งนอ้ย ๔ เดอืน ตอ่ครัง้ ราม ๓ ครัง้ตอ่ป ี ตลอดระยะเวลารบัประกนัโดยไม'คดิคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้จาก 
ฃสมก.

0, ๐)ช่ั ( เ / ' โ?^- /เ



๘. ค่าปรับ
กรณผีูข้ายไมส่ามารถดำเนนิการตามรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะเครือ่งระบบไฟฟา้ลำรอง 

((วิ6ก6โล!๐โ) ขนาด ๕๐ 0  XV ข้อใดข้อหน่ึง ผูข้ายตอ้งยนิยอมให ้ฃสมก. ปรบัในอตัรารอ้ยละ ๐.๒0  ของราคา 
คา่ซือ้และปรบัเปน็รายวนั โดยนบัจากวนัที ่ ฃสมก. แจง้เปน็หนงัสอืใหผู้ข้ายทราบจนถงึวนัทีแ่กไขแลว้เสร็จ 
๙. การชำระเงิน

ฃสมก. จะขำระเงนิคา่ซือ้เครือ่งระบบไฟฟา้ลำรอง ((วิ6 ก6 โล!0 โ) ขนาด ๕๐๐ XV ใหก้บัผูข้าย 
ในคราวเดยีวหลงัจากผูข้ายตดิตัง้แลว้เสรจ็พรอ้มใชง้าน และคณะกรรมการตรวจรบัทำการตรวจรบัเรยีบรอ้ย 
แล้ว
๑0. ระยะเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาในการสง่มอบงานมกีำหนด ๑๒0  วัน นบัลดัจากวนัลงนามในสญัญา 
๑๑. วงเงินในการจัดหา

งบ ป ระม าณ ป ระจำป  ี ๒๕:๖๖ ป ระเภ ท งบ ล งท นุ  จำน วน  ๖ ,0 0 0 , 0 0 0 .0 0  บาท 
(หกลา้นบาทถว้น)
๑๒. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑร์าคาตํา่สดุ 
๑๓. จัดทำราคากลาง

คณะกรรมการไดส้บืราคาจาก บญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ 
สำนกังบประมาณ ธนัวาคม ๒๕๖๔) ลำดบัท ี ๗.๒.๑0  เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ขนาด ๕0 0  กโิลโวลตแ์อม (XV) 
(ราคาไมร่วมคา่ตดิตัง้) ราคา ๓,๗0 0 ,0 0 0 .0 0  บาท (รวมภาษมีลูคา่เพิม่) คณะกรรมการจงึไตส้บืราคา รวมคา่ 
ตดิตัง้และอปุกรณเ์พิม่เตมิทีจ่ำเปน็ตอ้งใชง้าน จากบรษิทัเอกซน ๓ บรษิทั และนำราคาตํา่สดุมากำหนดเปน็ 
ราคากลาง จำนวนเงนิ ๕,๙๙๐,0 0 0 .0 0  บาท (หา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่บาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 
๑๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไคัที่

ซ่ือผูติ้ดต่อ : นายปยิะสทิธื ้ พูลสุข ^ ลเ1 : 6 6ลผ2ล@๖๓ !ล.๐ว.!เา 
โทรศัพท : ๐๒-๒๔๗-๔๐0 ๘ โทรสาร ะ 0 ๒-๒๔๖-๗0 ๔๗
ทีอ่ยูเ่จา้ของงาน/โครงการ : สำนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ 
เลขที ่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร ๑0 ๓๒0  
หากทา่นตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ  ์ หรอืมคีวามเหน็เก ีย่วกบัโครงการดงักลา่ว โปรดให ้
ความเหน็เปน็ลายลกัษณอ์กัษรหรอืทาง 6-๓ ลแ ะ ช63\^2ล®เว๓ !ล.๐ว.!1า มายงั ฃสมก. โดย 
เปดิเผยตวั


