
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

แบบ บก.©๖

๑. จ่อโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง 
๒. หน่วยงานเจ้าชองโครงการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๑,๑๕๓,๒๐๐ บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ กันยายน ๒๔๖๔

จำนวน ๑,๑๐๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนื่งแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
๔. แหล่งที่มาชองราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
๔.๑ เครื่องปรันอากาศขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๒๓,๔๐๐ บาท 
๔.๒ เครื่องปรันอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๒๗,๒๐๐ บาท 
๔.๓ เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๒1๒๐๐ บาท 
๔.๔ เครื่องปรันอากาศขนาด ๒๖,๐๐๐ บที่ยู ราคาเครื่องละ ๓๖,๓๐๐ บาท 
๔.๔ เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๐,๐๐๐ บที่ยู ราคาเครื่องละ ๔๑,๔๐๐ บาท 
๔.๖ เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๔๓,๐๐๐ บาท 
๔.๗ เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บทยู ราคาเครื่องละ ๔๔,๔๐๐ บาท 
๖. รายจ่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 
๖.๑ นางนพพร มวงษีสม ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔

จำนวน ๒ เครื่อง 
จำนวน ๘ เครื่อง 
จำนวน ๔ เครื่อง 
จำนวน ๒ เครื่อง 
จำนวน ๑ เครื่อง 
จำนวน ๑๐ เครื่อง 
จำนวน ๓ เครื่อง

เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒๑๗,๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๗๒,๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท 
เปนเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๓๖,๔๐๐ บาท

๖.๒ นายประไพร์ไซยโกฏิ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๔
๖.๓ นายธนวัฒน์ มนตรีพาณิชย์ หัวหน้างานบัญชีและการเงิน รักษาการในตำแหน่ง หัวกลุ่มงานบัญชีและการเงิน 
๖.๔ นางสาวณัฐพร สืบไทย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๓
๖.๔ นายประเสริฐ ขุนเภา หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๖.๖ นายศิขริน เบญเจิด นายช่างซ่อมบำรุง ระดับ ๒ กลุ่มงานซอมบำรุง สำนักบริการการเดินรถ 
๖.๗ นายจตุรงค์ นามศรี หัวหน้าบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๖ 
๖.๘ นางจำเนิยร อริกุล หัวหน้างาบบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๔



ข้อกำหนดท่ัวไป
๑. ขอบเขตของงาน

๑.๑ ผู้ขายจะต้องจัดหา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขุดใหม่ อุปกรณ์ประกอบและวัสดุV]กอย่างที่ระบุไว้ 
ใบแบบและรายการประกอบแบบเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอุปกรณ์วัสดุปลกย่อยที่อาจจะม่ไต้ระบุไว้แต่จำเปีน 
สำหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ ตามการวินิจฉัยของผู้ซื้อ พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงานของระบบปรับ 
อากาศ ตัวเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นของใหมใม่เคยผ่านการใข้งานมาก่อน

๑.๒ ผู้ขายจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อนการดำเนินการติดตั้ง รวมถงการข่อมแขมสถานที่กลับอยู่ใบ 
สภาพดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใซ้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด

๑.๓ ผ ู้เส น อราคาจะต ัองจ ัดห าเคร ื่องป ร ับ อากาศขน ิดแยกส ่วน  ระบ ายความร ัอน ด ัวยอากาศ 
โดยผลิตภัณฑ์ต้องไต้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลตในประเทศ ให้สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ผลช6 เก 
71าล]เลกช และเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบจากโรงงาบภายในประเทศที่!ด้รับมาตรฐาน ทั้งนี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ 
เดียวกับทั้งโครงการ

๒. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งขุด หน่วยส่งความเย็น 
และหน่วยระบายความรัอน เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และผลิตจากโรงงานผู้ผลิด 
ภายในประเทศที่ไต้มาตรฐานดังนี้

๒.๑ โรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ ต้องได้รับอนุญาตประกอบการโรงงาน (รง.๔) จากกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม ประเภทผลิตอุปกรณ์ และประกอบเครื่องปรับอากาศ

๒.๒ มาตรฐาน ระบบบริหารค ุณภาพ 150๙๐๐๑:๒๐๑๔ ว ่าด ้วยการออกแบบ และผล ิตภ ัณฑ ์ 
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใข้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีสำเนาเอกสารในวันยื่นของ

๒.๓ ม าต รฐ าน  ร ะ บ บ จ ัด ก าร ล ั งแ ว ด ล ้อ ม  150๑๔๐๐๑:๒๐๑๔ ภ า ย ใ ต ้ข อ บ ข ่าย ก าร ผ ล ิต  
เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งภายใบทั่วไป และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม โดยมีสำเนา 
เอกสารแนบในวันยื่นของ

๒.๔ มาตรฐาน ระบบการจัดการอาซีวอนามัยและความปลอดภัย 150 ๔๔๐๐๑:๒๐๑๘ ภายใต้ขอบข่าย 
การผลิตเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งภายในทั่งไปและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม 
โดยมีสำเนาเอกสารแนบในวันยื่นของ

๒.๔ มาตรฐาน ระบบการจัดการพลังงาน 150 ๔๐๐๐๑:๒๐๑๘ ภายใต้ขอบข่ายการดำเนินงานระบบ 
การจัดการพลังงาน สำหรับการพัฒนาออกแบบ และผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยมีสำเนาเอกสารในวับยื่นของ 

๒.๖ มาตรฐาน มรท.๘๐๐๑-๒๔๔๓ ว่าด้วยการได้ปฐบติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผดขอบทางลังคม 
ของธุรกิจไทย จากกรมสวัสดิการและค้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีสำเนาเอกสารแบบวันยื่นของ 

๒.๗ มาตรฐาน อุตสาหกรรมสิเซียวระดับ ๓ เป็นอย่างตํ่าว่าด้วยการบริการการจัดการสิงแวดล้อมอย่าง 
เป็นระบบ มีการติดตามการประเมินผล และทบทวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี 
สำเนาเอกสารแบบในวันยื่นของ

รายละเอืยดคุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศ



-๒-

๒.๘ มาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ (150/750 ๑๗๐๒๕: ๒๐๑๗) โดยโรงงานผูผลิตจะตองโต้รับ 
ใบ รบ ร อ งห ้อ งป ฏ ิบ ัต ิก าร ท ด ส อ บ  แ ล ะส อ บ เท ียบ  พ ร ัอ ม ท "งโ ด ัร ับ ก าร แ ต ่ง /ง เฟ ้น ผ ู้'ต ร ว จ ส อ บ  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีสำเนาเอกสารมาตรฐานดังกล่าว และสำเนา 
หนังสือแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแนบในวันยื่นซอง 
๓ แบบรูปแบบรายการ และคุณสมบตเฉพาะ

๓.๑ เครื่อง,ปรับอากาศซนัดแยกส่วน แบบตั้ง/แขวน(โนว0 8 /0 5 เนผ6  "โV?5) ซนัดระบายความร้อน 
ดัวยอากาศ โข้สารทำความเย็น 8-๓๒ เครื่องปรับอากาศ ขนาดต่างๆ พร้อมตดตั้ง ดังนี้

- เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แซวน ขนาดไม่ตํ่า ๑๓,๐๐๐ บทึยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แซวน ขนาดโม่ตํ่า ๑๘,๐๐๐ ป็ทียูต่อ1ช่ัวโมง จำนวน ๘ เคร่ือง
- เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แขวน ขนาดไมตั้า ๒๔,๐๐๐ บีทึยูต่อชั่วโมง จำนวน ๕ เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แขวน ขนาดไม่ตา ๒๖,๐๐๐ ปีทึยูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แขวน ขนาดโม่ตํ่า ๓๐,๐๐๐ บทึยูต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แขวน ขนาดโม่ดํ่า ๓๒,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๑๐ เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แขวน ขนาดโม่ตํ่า ๓๖,๐๐๐ บทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๓ เคร่ือง
ต้องไดัรับสลากประหยัดเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศโทย (กฟผ) โดยมีสำเนา 

เอกสารแนบใบวันยื่นซอง โดยค่าประสีทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 5 5 5 8 (5 5 /1 5 0 ^1  5ผ5867 5โโ1015ผ0' 
8^710ผ) ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒.๔๐ เวณ/เาโ-พลป:

๓.๑.๑ ชุดระบายความร้อน (0 0 ผ อ 5ผ5แผ6 บผา''โ)
- ดังลังชุดระบบความร้อน (00ผช5ผ5เ-ผ6  มผา!') ประกอบขึ้นต้วยแผ่นโลหะฟ้ผ่านการชุบ 

เคลือบผิวพ่นสีหรือทาสื เพื่อป้องกันการเป็นสนิม และขึ้นรูปเพิ่มความแข็งแรง
- คอมเพรสเซอร์(00!ฬ8855508)เป็นซนัดจดทึบ(เ-1581\7โ10)ใข้ภับไฟฟ้า ๒๒๐V/๑กเา/๕๐แ2 

หรือ ๓๘๐V/๓โ5เา/๕๐!-12 โดยคอมเพรสเซอร์ เป็นแบบ 8 0 7 /^ 8 7 ต้ดตั้งบบลูกยาง หรือสปริงกันสะเทึอน
- แผงระบายความร้อน(0 0 ผเว5ผ558 0071)ทำต้วยห่อทองแดงผิวเรียบ หรีอห่อทองแดงร่อง 

เกลี่ยวภายในมีครืบอลูม ีเน ัยมระบายความร้อน (^เ-บผใ!ผบเVI คผ)จัดวางเป็นรูปตัว แ อัดติดแน่นกับห่อ 
ทองแดงต้วยวธิกล ผ่านการทดสอบรอยรั่ว ต้วยระบบซาร์จฮีเลียมเข้าคอยล์ เพื่อให้มั่นใจโม่มีรอยรั่วพิ่ตาโม่ 
สามารถมองเหนโต้ พร้อมขจัดความขึ้นจากโรงงานผู้ผลิต

- พ ัด ล ม พ ร ้อ ม ม อ เต อ ร ์( 0 0 ผเวโผ558 โ^ผ ผเว ผใ0708)พ ัดลม ใซ ้ซ น ัดใบ พ ัดกลม  
(880851158)ฃนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ววับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อ 
เกิดความร้อน หรือกระแสไฟฟ้าสูงเกินเกณฑ์ปกติ ใข้กับไฟฟ้า ๒๒๐ V/๑ โเา/๕๐!-เ2 และมีตะแกรงป้องกัน 
อุบ้ติเหตุ พร้อมวับลมในมีสทางแนวนอน(เ-108120ผ7^5 01501-1^865)

- อุปกรณ์จำเป็นสำหรับเครื่องระบายความร้อน
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- (ะ(พ \???550? [ห /^ ผ ถ า0  แ:(วผ7/ห170?
- 0 ว ฬ ? ? ? 5 5 0 ?  เผ'7??ผ/\แ 0 \/??แ 0/^0 ??07^0710ผ  ๐ ^ 1 0 6
- ?^แเห0 7 0 ?  !ผ7??ผ4แ 0 7 ? ? น ว /^  ??07?0710ผ  0 ? ^ ?
- ??1^5? ? ? 0 7 ?7 1 0 ผ ?0 ?  ?0 พ ??V  รบ??IV ๓๘๐'V/๓?ห/๕๐แ2
- แเอแ-แอพ รพ เ7อ?!?อ? ฬ 0 ? ?  า ™ ผ  ๔๐๐๐๐ 8 7 แ /แ ?
- ? เแ7 ? ?  081??
- รธคVเอธ \^ แห?5
- อ?อบ ผอ 7??/ห!ผ/\แ
- ?^\อ70?7 ?บน.,V อ?เ^?อ?อ ?-๓๒ 

๓.๑.๒ เครื่องเป่าลมเย็น(?^ผออเแ บผก")
- ต ังถ ังเครื่องเป ่าลมเย็น (อ^รเผอ) ตัองมีโครงสร้างที,แข็งแรง ประกอบขึ้นจากแม่พิมพ์พ 

ลาสสติก หรือโลหะตามแบบของโรงงานผู้ผลิต ภายในตัวเครื่องฉนวนในส่วนที่สัมผัสกับอากาศที่ ออกจากตัว 
คอยล์ บุด้วยฉนวน ป้องกันการกลั่นตัวของความขึ้นในอากาศ

- พ ัดลมเป ่าลมเย ็น เป็นพัดลมชนิดหอยโข่ง (อ?ผ7?1บอ/\แ 8 แ 0 พ ? ?  7V??) ขับเคลื่อน 
โดยตรงด้วยมอเตอร์ ตัวพัดลมได้รับการถ่วงสมดุลย์ทํ่ง 57^710 และ 0 7 ผ /พ 110 มาจากโรงงานผู้ผลิต ใช้กับ 
มอเตอร์แบบขับตรง สามารถปรับความเร็วได้1ม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ V/๑ ? ? /๔๐?เ2

- หน้ากากจ่ายลมสามารถปรับทิศทางได้ ๔ ทิศทาง โดยสามารถใช้โหมด ข้ึน-ลง อัตโนมิติ
- แผงคอยล์เย็บ เป็นแบบ (01??อ7 8X84ผรเ(วผ ออเแ) ท8าด้วยท่อทองแดงผิวเรืยบ หรือท่อ 

ทองแดงผิวเกลียว มีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (&แบเห!แบ/ห ?เผ) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล 
เคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ และการเกาะของบํ้า ผ่านการทดสอบรอยรั่ว ด้วยระบบ 
ขาร์จฮเลียมเช้าคอยล์เพอให้มั่นใจว่าไม่มีรอยรั่วที่ตาไม่สามารถมองเทินได้ พร้อมขจัดความข้ึนจากโรงงานผู้ผลิต

- อ ุปกรณ ์ควบดุมการไหลของสารทำความเย็น อ^?เแแ^?'V 7บ8? หรือดีกว่า มีติดไวที่ 
ตัวเครื่อง หรือแยกติดตั้งได้

- มีแผงกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์สามารถดักฝ่นละอองต่างๆ และถอดล้างทำความสะอาดได้
- อุปกรณ ์ควบคุมอุณหภูม ิใช ้เทอร์โมสตัทแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจ ิตอล (พ!??แ?55 

ว16ก7\แ??(ห07? อวผ7?0แ) ที,สามารถปรับตั้งอ ุณหภูม ิในช่วงไม ่น ้อยกว่า ๑๘-๓๐ “0 โดยให ้ค ่าความ 
ละเอ ียดถูกด้องแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (7?เห???พโบ?? /\00บ?/\07 ???0510ผ) ไดิไม1เกิน ±๑ 00 
หรือละเอ ียดมากกกว่า พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ หรือป้องกันคอมเพรสเซอร์ 
เลียหายหากเกิดไฟฟ้าตับแรงตันไฟฟ้าขาดหายไป หรือคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน วงจรจะหน่วงเวลาไม่ตากว่า 
๓ นาที จิงสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ได้อีก

- ระบบฟอกอากาศซนิดพลาสมา ติดตั้งสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยต้องเป็นระบบฟอก 
อากาศ แบบพลาสม่าหรือซนิดแตกตัวประจุไอออน มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและ



แบคทีเรีย โดยมีผลทดสอบการทำงานจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐที่เซื่อถือได้พร้อมแนบเอกสารผลทดสอบ 
ประกอบในวันยื่นประมูลโดยระบบฟอกอากาศด้งกล่าว ได้ถูกระบุว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศที่ 
นำเสนอ ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตและมีหนังสือรับรอง 

๔. การรับประกันและการบำรุงรักษา
- ผ ู้ขายจะต ้องร ับประก ันเคร ื่องปร ับอากาศช ุดทำความเย ็นเป ็นระยะเวลาไม ่น ัอยกว ่า ๑ ปี และ 

รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับจากวันรับมอบงานงวดสุดห้าย
๔ .หมายเหสุ การดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ซนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้งใน 

ครั้งน ี้ “ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั่งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๔๖๖ การลงนามในสัญญาจะ 
กระทำได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอบุมีติเป็นเงินจากงบประมาณปร์าจำปี ๒๔๖๖ แล้วเท่านั้น”



สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศขนาด บีทียู จำนวนเครื่องที่ขึ๋อ หน่วยงานที่ติดตั้ง จำนวนเครื่องที่ติดตั้ง

ไฝตํ่ากว่า ๑๓,๐๐๐ ป็ทยู ๒ เขตการเดินรถที่ ๔ ๒

ไม่ต่ําก'ว่า ๑๘,๐๐0 บีทียู ๘ เขตการเดินรถที่ ๔ ๖
สำนักกฎหมาย สบญ. ๒

ไม่ตํ่ากว่า ๒๔,๐๐๐ บทยู ๕
เขตการเดินรถที่ ๔ ๒
เขตการเดินรถที่ ๕ ๓

ไม่ตํ่าก'ว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู ๒ เขตการเดินรถที่ ๓ ๒
ไม่ตาก1ว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู ๑ เขตการเดินรถที่ ๔ ๑
ไม่สำก'ว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู ๑๐ เขตการเดินรถที่ ๖ ๑๐

ไม่ต่ําก-ว่า ๓๖,๐๐๐ บีทยู ๓ เขตการเดินรถที่ ๔ ๑
ฝ่ายการเดินรถเอกขนร่วมบรการ ๒

รวม ๓๑ - ๓๑


